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Kvikguide GG

TERMIX VVX fjernvarmeunit

D A N S K P R O D U C E R E T

Snavssamler 
Efterses af installatør efter behov

Termix TPV-regulator  
for varmt brugsvand
�Indstilles så det varme  
brugsvand ligger på  
minimum 50 °C ved  
yderste tappested

Manometer  
(tryk på varmeanlæg)
Trykket på varmeanlægget,  
som aflæses på manometeret, 
skal ligge imellem cirka 0,8 og  
1,5 bar

Aftapningsventil
�Ventil til aftapning af vand på  
varmeanlæg

Termix ECL 120  
varmeregulator
Programmeres via Termix-app  
til opvarmningskilde radiator  
eller gulvvarme

Sikkerhedsventil
�Kontrolleres af installatør 

Cirkulationspumpe til  
varmeanlæg

Ekspansionsbeholder 

Manometer  
(tryk på fjernvarme)

Trykdifferens
Sikrer ensartet tryk i anlægget

Vandpåfyldningsventil
�Ventil til påfyldning af  
vand på varmeanlæg

Motorventil
Reguleringsventil til 
varme


